Plan for Fortsat Drift 2014


	Indsatsplan – brandslukningsmateriel, brandalarm og overfaldsalarm


	
Situation


	Årlig gennemgang af alarmanlæg, detektorer og ajourføring af forholdsordre ved Midtjysk Brand og Redning.
Årligt brandtilsyn på slukningsmateriel fra Midtjysk Brand og Redning, Viborg.
Årligt tjek af overfaldstryk.

	
Alarmering


	Personale konstaterer at overfaldstryk er aktiveret og hvor det er aktiveret.
I åbningstiden handles i forhold til intern aftale om fremmøde på det sted hvor alarmen aktiveres i forhold til at være synlig og enten medvirke til opløsning af konflikt eller være afventende men tilstede.
Udenfor åbningstid forsøges at afstille alarmen jfr. nedenstående.

Der gøres opmærksom på, at overfaldstryk kun aktiveres til intern varsling og ikke koblet op på vagtcentral.

	
Opgaver 


	
Gennemgang af alarmanlæg m.m. foretages automatisk x 1 årlig af HP Alarm – er inkl. i månedlig abb.
Lovpligtig brandslukkerservice foretages automatisk x 1 årlig af Midtjysk Brand og Redning.
Gennemgang af overfaldstryk foretages x 1 årlig.


	
Handling



	[bookmark: _GoBack]Der aftales i lokal TRIO en dato for internt afprøvning af alle overfaldstryk – foretages inden morgenåbning.



	
Ledelse og organisation 


	
Afdelingsleder orienteres om situationen.


	
Bemanding og udstyr


	Afstillingsnøgle til overfaldstryk findes i sekretariatet i nøgleskabet.


	
Kommunikation


	Afdelingsleder orienteres om status vedr. serviceplan og evt. nødvendigt vedligehold. 


	

Kontaktoplysninger


	

HP Alarm tlf. 70 57 26 26

Midtjysk Brand og Redning tlf. 89 70 35 99.

	
Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

	

	
Oprettelse/revision

	
Denne indsatsplan er udarbejdet af …
Godkendt af (afdelings-/stabschef) den (dato)


	
Action cards

	
Oversigt over action cards, der er udarbejdet for at understøtte indsatsplanen
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